
Cv.UAChemisches und

.
• ·.. . Ve~erinäru~tersuchungsamt

. •. Ostwestfalen-Llppe

OWL 11111111.
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

CVUA-OWL • Postfach 2754 • D-32717 Detmold

Stadt Brakel
Postfach 14 61
33029 Brakel

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB.
Mein Zeichen
CW-2023-05445

Ihr Ansprechpartner:
br. Werner Dülme
Telefon: 05231 911 829
Telefax: 05231 911 563
Email: • Werner.Duelme@cvua-owl.de

Prüfbericht
Trinkwasseruntersuchung
Entnahmestelle: Wasserwerk Gehrden, Brunnenstube

Gehrden
33034 Brakel

Anlage 1 Teil I

~M~~~gî.;:<i~~fa)ßi~.~¢1.~fü~!-iPlî~ m~thfü~•ti1~ tìM~s:$i{ftit' ;ºJ~Jl~WgJ:t~;;,
Enterokokke'n KBE/100ml O O

Detmold, 13.07.2023

Entnahmedatum:
Entnahmezeit:
Probenahme durch:

15.06.2023
09:10 Uhr
Herr Arnold, CVUA-OWL

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a)
Untersuchungsbeginn: 15.06.2023
Untersuchunqsende: . 07:07.2023

E.coli bei 36ºC KBE/100ml O O DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09

Anlage 2 Teil I
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Chrom mg/I <0,00005 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Nitrat mg/I 47 50 DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

Quecksilber mg/I <0,0001
Cyanid ges. mg/I <0,005
Fluorid mg/I <0,1
Trìchlorethen** µg/1 <0,5
Tetrachlorethen** µg/1 <0,5
Benzol** µg/1 <0,5
Bor mg/I 0,0123
1,2-Dichlorethan** µg/1 <0,5
Selen mg/I <0,0010
Summe Tri-!retrachlorethen** µg/1 <0,5
Bromat mg/I <0,0030
Uran mg/I 0,00066
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10
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0,01

10

0,01

DIN EN ISO .14403-2 (D 3):2012-10

DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN 38407 - F43:2014-10

DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

DIN EN ISO 10301: 1997-08

DIN EN ISO 15061:2001-12

DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,001 DIN EN ISO 12846 (E 12): 201.2-08
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Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt OWL
Westerfeldstraße 1, 0-32758 Detmold
Anstalt des öffentlichen Rechts
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Telefon: O 52 31 I 911 9
Telefax: o 52 31 I 911 503
E-Mail; poststelle@cvua-owl.de
Internet: www.cvua-owt.de
CW-2023-06445 / Stadt Brakel

Commerzbank Detmold
Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51
IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX
UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618
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OWL 11111111
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

Anlage 2 Teil 11
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Nitrit mg/I <0,005 0,5 DIN EN ISO 13395 (D 28): 1996-12

Blei mg/I . <0,0010 . 0,0.1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Arsen mg/I <0,001 O
Cadmium mg/I <0,00050
Nickel mg/I .<0,001 O
Antimon mg/I <0,001 O
Benzo(a)pyren** µg/I <0,00.30
Kupfer mg/I <0,0O50
PAK** µg/I <0,04
Benzo(b)fluoranthen** µg/I <0,01
Benzo(k)fluoranthen*" µg/I <0,01
Benzo(ghi)perylen** µg/I <0,01
lndeno(1,2,3-cd)pyren** µg/I <0,01
Trihaloqenmethane mg/I <0,0005
Tricnlormethan** µg/I <0,5
Bromdichlormethan** µg/1 <0,5
Dibromchlormethan** µg/I <0,5
Tribrommethan** µg/I <0,5
Vinylchlorid** µg/I <0,5

0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,02 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,01 DIN EN ISO 17993 (F 18):2004-03

2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

0,1 DIN EN ISO 17993 (F 18):2004-03

0,5

DIN !=N ISO 17993 (F 18):2004-03

DIN EN ISO 17993 (F 18):2004-03

DIN EN ISO 17993 (F 18):2004-03

DIN EN IS0_ 17993 (F 18):2004-03

0,05 _ DINEN ISO 10~01 (F 4): 1997-08

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DINEN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

DIN EN ISO 103Q1 (F4): 1997-08

Anlage 3
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Elektr. Leitfähigkeit (20ºC) µS/c~

Elektr. Leitfähigkeit (25ºC) µS/cm
Natrium mg/I
Mangan mg/I
Eisen mg/I
Ammonium mg/I
Chlörid mg/I
Kolonlezahl bei 22ºC KBE/ml
Coliforme Bakterien bei 36ºC KBE/100ml
Aluminium mg/I
Färbung 1/m
Koloniezahl bei 36ºC KBE/ml
Gesctimack*2

Geruch*2

•· , ..;.,,._;,,,.,.,.. ,.,,;, ,,,., .,,, .,.-..",'.I~ ......

634 DiN EN 2_7888 (C 8): 1993-11

708 2790 DIN EN 27888 (C 8): 1993-11

4,90 200 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

<0,0050 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):201'1-01

<0,010 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

<0,05 0,5 EN. ISO 11.732 (E 23):200?-05

14 250 DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

o 100 TrinkwV § 15 Abs. 1 e (2021-09)

o o DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09

<0,0050 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

<0,1 0,5 DIN EN ISO ,7887 (C 1) : 2012-04

1 100 TrinkwV § 15 Abs. 1c (2021-09)

verzichtet DIN EN 1622 (B 3), Anhang C (2006-10)

kein unge- DIN EN 1622 (B 3), Anhang C (2006.-10)
wöhnlicher

CW-2023-05445 I Stadt Brakel
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CvUAChemischês und
.. . . . • V.eterinäruntersuc. hunqsamt

. . Ostwestfalen-Lippe

OWL uuuu
Unsere Komp'.etenz für lhïe Sicherheit

Anlage 3
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pH-Wert 7,25 6,5. 9,5 DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Sulfat
Calcitlösekapazität (CaCO3)
TOC
Oxidierbarkeit (als 02)
Trübung

mg/I
mg/I.

mg/I
mg/I
NTU

32 250
-20,8 5

0,77.
<0,50 5
0,15 1

DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

DIN 38404-C10: 2012-12

DIN EN 1484 (H 3): 2019-04

DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05

DIN EN ISO 7027-1 (C 21): 2016-11

Weitere Parameter
fiJli1ifs]îfP:~î/{~i~Hfün'füfüt; t(~ïdb:~1ìií ~Mi,twiit~ f.~f::ë:ñ~wlrt"'J. · , .. "
Temperatur ºC 11,2 DIN 38404-C4:1976-12

Kalium
Magnesium
Calcium
Sauerstoff
Säurekapazität bis pH 4,3
Basekapazität bis pH 8,2 •
Gesamthärte
Gesamthärte
Härtebereich (It. WRMG)
Kohlensäure, frei
Kohlensäure, gesamt
Kohlensäure, überschüssig

mg/I 1,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

mg/I 8,55 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

nig/I 134 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

mg/I 5,20 DIN EN 5814 (G 22):2013-02

mmol/I 5,58 DIN 38409-H 7-2:2005-12

mmol/I 0,68 DIN 38409-H 7-4-2:2005-12

ºdH 20,7 DIN 38409 - H6 : 1986-01

mmol/I 3,70 DIN 38409 - H6 : 1986-01

hart WRMG

mg/I· 30 DEV 08:1975

mg/I 153 DEV D8:1975

mg/I <1 DEV D8:1975

•Grenzwerte der Trinkwasserverordnung; ••Untersuchung im Unterauftrag D-PL-14162-01-00; n.n, = nicht nachweisbar
*2 Untersuchungsdatum, -uhrzelt, -temperatur und Testumgebung entsprechen den Angaben zur Probenahme.

Beurteilung:

Die ermittelten Konzentrationen liegen im bekannten Schwankungsbereich. Die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten.

Im Auftrag

Dr. Werner Dülme
Dezernent

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig.

Durchschrift: Kreis Höxter - Gesundheitsamt

CW-2023-05445 / Stadt Brakel
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CvUAChemisches und
. • . Veterinärunters~chungsamt

. . Ostwestfalen-Lippe

OWL 11111111
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

CVUA-OWL • Postfach ?754 • D-32717 Detmold

Stadt Brakel
Postfach 14 61
33029 Brakel

Prüfbericht
Trinkwasseruntersuchung
Entnahmestelle: Wasserwerk Gehrden, Brunnenstube

Gehrden
33034 Brakel

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB.
. Mein Zeichen •
CW-2023-05452

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Werner Dülme
Telefon: 05231 911 829
Telefax: 05231 911 563
Email: yverner.Duelme@cvua-owl.de

Detmold, 12.07.2023

Entnahmedatum: 15.06.2023
Entnahmezeit: . 09:05 Uhr
Probenahme durch: Herr Arnold, CVUA-OWL
Probenahme als: Stichprobe (Zweck a)
Untersuchungsbeginn: • 16.06.2023
Untersuchungsende: 07.07.2023

Aclonlfen µg/I <0,025 O, 1. DIN 38407-36:2014-09

Atrazln µg/I <0,025 o, 1 DIN 3.8407-36:2014-09

Bentazon µg/I <0,025 0,1
Bifenox µg/I <0,025 0,1
Bromacil µg/I <0,025 0,1
Bromoxynil µg/I <0,025 0,1
Carbetamid µg/I <0,025. 0,1
Chloridazon • µg/I <0,025 o, 1
Chlorthalonil µg/I <0,025 o, 1
Chlortoluron µg/I <0,025 0,1
Clopyralid µg/I. <0,025 0,1
Desethylatrazin µg/I <0,025 0,1
Desethylterbutylazin µg/I <0,025 o, 1
Desîsopropylatrazin µg/I <0,025 O, 1
Dicamba. µg/I <0,05 o, 1
Dichlorprop µg/I <0,025 0,1
Diflufenikan µg/I <0,025 0,1
Dlmefuron µg/I <0,025 0,1
Dimethachlor µg/I <0,025 o, 1
Dimethenamid µg/I <0,025 0,1
Diuron µg/I <0,025 0,1
Ethofumesat µg/I <0,025 0,1

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010~10

DIN 38407-36:2014-09

• DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-35:2010-1 O

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 3.8407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

Chemisches und
Veterlnäruntersuchungsamt OWL
Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold
Anstalt des öffentlichen Rechts
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Telefon: o 52 31 I 911 9
Telefax: o 52 31 I 911 603
E-Mail: poststelle@cvua-owl.de
Internet: www.cvua-owl.de
CW-2023-05452 I Stadt Brakel

Commerzbank Detmold
Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51
IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX
UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 •
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CvUAChemischêsund
. •. . • Veterinäruntersuchungsamt
• • Ostwesffalen-Llppe

OWLIIIIIIII
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

I · • Pflanzenschutzmittel**
·-·'··•~:;r.,,¡,•;f::}~fj ~'§lffij'~füf •'1r;,'f~~~.y:¿~:tt;, ;Âte~·~w~tt~ ¡•E,:;:i6lMåSS;~~ttªHtlíli·f"4~~,i

Flufenacet µg/I <0,025 o, 1 DIN 38407-36:2014-09

Fluroxypyr µg/1 <0,025 ·o,1 DIN38407-35:2010-10

Flurtamone µg/1 <0,03 0,1
Hexazinon . µg/1 <0,025 0,1
loxynil µg/1 <0,025 0,1
lsoproturon µg/1 <0,025 0,1

. MCPA µg/1. <0,025 0;1
Mecoprop µg/I <0,025 0,1
Metalaxyl µg/1 • <0,025 0,1
Metamitron µg/1 <0,025, 0,1
Metazachlor µg/1 <0,025 0,1
Methabenzthiazuron µg/1 '<0,025 o, 1
Metolachlor µg/1 <0,025 0,1
Metribuzin µg/I <0,025 0,1
Pendimethalin µg/I <0,025 0,1
Pethoxamid µg/1 <0,025 0,1
Propyzamid µg/1 <0,025 0,1
Quinmerac µg/I <0,025 O, 1
Simazin µg/1 <0,025 0,1
Terbutryn µg/1 <0,025 0,1
Terbutylazin µg/1 <0,025 0,1
:..Pflanzenschutzmittel insges. µg/1 <0,25 0,5

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36;2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-35:2010-10

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

DIN 38407-36:2014-09

*Grenzwerte der Trinkwasserverordnung; ••Untersuchung im Unterauftrag D-PL-14162-01-00; •••Gesundheitliche Orientierungswerte

Beurteilung:

Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln konnten in der Wasserprobe nicht festqestellt werden.
Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern
eingehalten. •

Hinweis: Zur technischen Verarbeitung wurde der Summenwert auf <0,25 µg/1 gesetzt.

Im Auftrag

Dr. Werner Dülme
Dezernent

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig.

Durchschrift: Kreis Höxter - Gesundheitsamt

CW-2023-05452 / Stadt Brakel
Seite 2 von 2



CVVA-OWL • Postfach 2764 • D-32717 Detmold

Stadt Brakel
Postfach 14 61
33029 Brakel

CVUAChemischesL1nd •
• . • • . •. • Veterinäruntersu.chu. nqsamt

. Ostwestfalen-Lippe

OWL 11111111
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB
Mein Zeichen

CW-2023-05445

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Werner Dülme
Telefon: 05231 911 630
Email: Werner.Duelme@cvua-owl.de

.Entnahmedatum:
Entnahmezelt:

15.06.2023
09:10 Uhr

Rohwasseruntersuchung nach §50
des Landeswassergesetzes NRW
vom 21.05.1991

Entnahmestelle: Wasserwerk Gehrden, Brunnenstube
Gehrden
33034 Brakel

Probenahme durch: Herr Arnold, CVUA-OWL
Probenahme als: Stichprobe (Zweck a)

• Untersuchungsbeginn: 15.06.2023
Untersuchungsende: 07.07.2023

Detmold, 13.07.2023

~

Parametergruppe I .

t£fi%~B'.ilg!l(trr\1v9;JJr¥!~f¡,•: ~í~f~fo~i~~l ~iMll~iø.fät'í1~ C:,'." rl•-.it.:J':>,Ì ]''.:.,'?!!iì1/., ..,

Lufttemperatur ºC 19 DIN 38404-C4

• Temperatur ºC 11,2 DIN 38404-C4:1976-12

Farbe ohne -

Trübung klar

pH-Wert 7,25 DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04

Elektr. Leitfähigkeit (2ûºC) µSlem 634 DIN EN 27888 (C 8): 1993-11

Elektr. Leitfähigkeit (25ºC) µSlem 708 DIN EN 27888 (C 8): 1993-11

Spektr. Abs. KoeffiZient ' 1/m 1,6 DIN 38404-C3:2005-07

Natrium mg/I 4,90 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Kalium mg/I 1,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Magnesium mg/I 8,55 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Calcium mg/I 134 DIN EN ISO 17294~2- (E 29):2017-01

Mangan mg/I <0,0050 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Eisen mg/I <0,01 O DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Nitrat mg/I 47 DIN EN ISO 10304-1 (O 20):2009-07

Nitrit i.mg/I <0,005 DIN EN ISO 13395 (O 28): 1996-12

Ammonium mg/I <0,05 EN ISO 11732 (E 23):2005-05

Phosphat (ortho) (PO4) mg/I 0,011 DIN EN ISO 15681-2 (D46):2019-05

Sauerstoff mg/I 5,20 DIN EN 5814 (G 22):2013-02

Sulfat mg/I 32 DIN EN ISO 10304-1 (O 20):2009-07

Chlorid mg/I 14 DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/1 5,58 DIN 38409-H 7-2:2005-12

Basekapazität bis pH 8,2 mmol/1 0,68 DIN 38409-H 7-4-2:2005-12

DOC mg/I 0,8 DIN EN 1484 (H 3): 2019-04

Koloniezahl bei 22ºC KBE/ml o TrinkwV § 15 Abs. 1c (2021-09)

Chemisches und
Veterlnäruntersuchungsamt OWL
Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold
Anstalt des öffentlichen Rechts
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Telefon: O 52 31 1911 9
Telefax: O 52 311911 503
E-Mall: poststelle@cvua-owl.de
Internet: www.cvua-owl.de
CW-2023-05445 / Stadt Brakel

Commerzbank Detmold
Konto-Nr. 4 320.645, BLZ 476 400 51
IBAN: DE69476400610432054500, BIC: COBADEFF476
UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 •
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CvUAChemlsches und
• • Veterlnäruntersuchurrqsarnt

. • . . Ostwestfalen-Uppe

OWL 11111111
Unsere Kompetenz für Ihre Slcherheit

Parametergruppe I

Coliforme Bakterien bei 36ºC KBE/100ml O

Parametergruppe II

iilííitiîi~fgtîJ~'.îltÊ!li1:,limY'.61ftmî~~~,t:~I"""'''"'1"• ... mi:1¾1 ~:Iiooi~tW1rtfii ',~,¡;\WI~I'Iií:fMi ""<~--
Chrom . mg/I <0,00005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Aluminium mg/I <;0,0050 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

Blei
Arsen
Cadmium
Nickel
Cyanid ges.
Fluorid
AOX**
1, 1, t-Trichloretharr"
Trichlorethen**
Tetrachlorethen**
Dichlormethan**
Tetrachlormethan**

mg/I <0,001 O DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

mg/I <0,0010 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

mg/I <0,00050 DINEN ISO 17294-2 (E 29):2017-01

mg/I <0,0010 DIN EN ISO 17294-2 (E 29):20.17-01

mg/I <0,005 DIN EN ISO 14403-2 (D 3):2012-10

mg/I <0,1 DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07

mg/I <0,010 EN 1485: 1996

µg/I <0,5 DIN EN ISO 10301 (F4) : 1997-08

µg/I <0,5 DIN EN ISO 10301 (F4) : 1997-08

µg/I <0,5 DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

µg7I <0,5 DIN EN ISO 10301 (F4) : 1997-08

µg/I <0,5 DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08

·V

Gesamthärte ºdH 20,7
Gesamthärte mmol/I 3,70 DI 38409 - H6 : 1986-01

Härtebereich (It. WRMG) hart WRMG

Kohlensäure, frei mg/I 30 DEV DB:1975

Kohlensäure, gesamt mg/I 153 DEV DB:1975

Kohlensäure, überschüssig mg/I <1 DEV D8:1975

Calcitlösekapazität (CaC03) mg/I -20,8 DIN 38404-C10: 2012-12

CW-2023-05445 / Stadt Brakel
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Ionenbilanzierung

Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Ammonium
Summe der Äquivalente

0,21
0,03
0,70
6,69

<0,01
7,63

Hydrogencarbonat
Chlorid
Sulfat
Nitrat
Phosphat
summe der Äquivalente

5,58
0,39
0,67
0,76

<0,01
7,40

**Untersuchung Im Unterauftrag D-PL-14162-01-00; n.n. = nicht nachweisbar .
*2 Untersuchuriqsdaturn, -uhrzeit, -temperatur und Testumgebung entsprechen den Angaben zur Probenahme,

Nachfolgende Aufbereitung:
Entkeimung (UV-Bestrahlung)

'Beurteilung:

Die ermittelten Konzentrationen liegen im bekannten Schwankungsbereich. Die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten.

Im Auftràg

Dr. Werner Dülme
Dezernent

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig.
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